Stadt Speyer

Stadtverwaltung Speyer 67343 Speyer

Air Liquide Deutschland GmbH
Futingsweg 24
47805 Krefeld

‘ 03. September 2019
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);
Antrag nach § 4 BImSchG auf Genehmigung fiir die Errichtung einer
Wasserstofferzeugungsanlage am Standort Joachim-Becher-Str. 1 in 67346 Speyer,
Flurstlick 4345/30
Anlagen: Gebiihrenanforderung
Gebuhrenberechnung
Vordrucke Mitteilung Baubeginn, Anzeige Fertigstellung
Ubersicht Antragsunterlagen
2Satz Antragsunterlagen + 2 x Auslegungsunterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund lhres Antrages vom 05.11.2018 (Eingang 13.12.2018), letztmals erganzt
durch die Antragsunterlagen vom 04.02.2019 fur die Errichtung einer
Wasserstofferzeugungsanlage in Speyer, Joachim-Becher-Str. 1, Flursttick-Nr.
4345/30, wird gemal §§ 4, 6 des Gesetzes zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen (BImSchG) i.V.m. § 2 Abs. 1 und Nr. 4.1.12. Verfahrensart ,E*
und Verfahrensart ,G" des Anhanges der Verordnung tber genehmigungsbedurftige
Anlagen (4. BImSchV) im férmlichen Verfahren die

Genehmigung
erteilt:
l. Der Errichtung der beantragen Anlage wird zugestimmt, wenn diese

entsprechend den vorgelegten Unterlagen und den unter Ziffer IV genannten
Nebenbestimmungen errichtet und betrieben wird:

Die Genehmigung berechtigt zur Umsetzung folgender Ma3nahmen:

e Errichtung und Betrieb einer Wasserstofferzeugungsanlage

Il. MaRgebliches BVT-Merkblatt

Nicht vorhanden

Sparkasse Vorderpfalz  IBAN: DE20 5455 0010 0000 0015 86 BIC: LUHSDEBAXXX
Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG, Speyer  IBAN: DE44 5479 0000 0000 0430 52  BIC: GENODE61SPE
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lll. Eingeschlossene Entscheidungen

Diese Genehmigung schlieBt nach § 13 BImSchG andere, die Anlage
betreffende behdérdliche Entscheidungen ein.
Hierbei handelt es sich um die:

Baugenehmigung nach § 76 LBauO

‘IV. Es gelten folgende Nebenbestimmungen:

1.1

BEDINGUNG

Eine Inbetriecbnahme inklusive Probebetrieb ist erst erlaubt, wenn die
Umsetzung der in den Nebenbestimmungen Ziffer 1.5, 3.1, 4.1, 5.1 erfolgt
ist, der Genehmigungsbehoérde nachgewiesen und freigegeben wurde.

AUFLAGEN

Immissionsschutz

Die Inbetriebnahme der geanderten Anlage ist der Struktur- und
Genehmigungsdirektion Siid (SGD Sid), Regionalstelle Gewerbeaufsicht,
Karl-Helfferich-Str. 2, 67433 Neustadt a.d.Wstr., unverziglich mitzuteilen. Der
Probebetrieb gilt bereits als Inbetriebnahme, nicht jedoch die
Funktionspriifung einzelner Anlagenteile.

1.2 Bei dem Betrieb der SMR-Anlage dirfen die Emissionen der nachstehend

genannten Stoffe an der Quelle A11001 im Normzustand (273 K, 101,3 kPa)
-nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf und bezogen auf einen
Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 3 von Hundert folgende
Massenkonzentrationen nicht uberschreiten:

Gesamtstaub | 10 mg/m?3
Stickstoffoxide (Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid),

angegeben als Stickstoffdioxid 200 mg/m3
Kohlenmonoxid 80 mg/m?

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,

angegeben als Schwefeldioxid 35 mg/m?

1.3 Durch eine Stelle, die nach § 29b BImSchG in Verbindung mit der 41.

BImSchV bekannt gegeben worden ist, sind friihestens 3 und spatestens 6
Monate nach Inbetriebnahme der Anlage und anschlieRend wiederkehrend
jeweils nach Ablauf von 3 Jahren die Emissionen durch Messung feststellen zu
lassen. Zur Durchfiihrung der Messungen sind im Benehmen mit der dafir
beauftragten Stelle geeignete unfallsichere Messplatze festzulegen. Das
Messinstitut ist aufzufordern, den Bericht gleichzeitig mit der Versendung an
den Auftraggeber unmittelbar an die Struktur- und Genehmigungsdirektion
Sud, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Karl-Helfferich-Str. 2, 67433 Neustadt zu
senden.

Die Ermittlungen der Emissionen luftfremder Stoffe sind grundsétzlich bei den
fur den Auswurf ungtinstigsten Verhaltnissen der Anlage (z.B. héchste
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1.4

Dauerleistung) durchzufiihren. Daher sind mindestens 3 Einzelmessungen bei
ungestorter Betriebsweise mit hochster Emission und mindestens eine weitere
Messung bei einem Betriebszustand mit schwankenden Emissionsverhalten
(An- oder Abfahrvorgang) durchzufiihren. Wahrend der Durchfiihrung der
Messungen ist dem die Messungen durchfiihrenden Sachverstédndigen vom
Betreiber Auskunft Giber den Betriebszustand der Anlage zu erteilen. Dem
Sachversténdigen ist vom Betreiber Gelegenheit zu geben den
Betriebszustand wahrend der Messungen zu uberpriifen. Die Messplanung ist
gemal 5.3.2.2 TA Luft durchzufiihren. Die Auswahl von Messverfahren und
die Auswertung und Beurteilung der Messergebnisse sind gemag 5.3.2.3 und
5.3.2.4 TA Luft durchzufiihren. Ergibt sich aus den Messungen, dass die
festgelegten Emissionsbegrenzungen uberschritten sind, ist dieses der
zusténdigen Behdrde unverziiglich mitzuteilen. Die Ursachen (insbesondere
die anlagenspezifischen) sind zu ermitteln und der Behérde darzulegen. Die
zur Sicherstellung eines ordnungsgemafen Betriebes erforderlichen
MaRnahmen sind unverziglich zu treffen (auf §§ 15 und 16 BImSchG wird
hingewiesen). AnschlieBend sind unverziiglich Wiederholungsmessungen
durchfiihren zu lassen. Wenn ein Messergebnis zuziglich der
Messunsicherheit die festgelegten Emissionsbegrenzungen nicht einhalt, ist
eine Uberpriifung erforderlich, ob das Messverfahren insbesondere in Hinblick
auf die Messunsicherheit dem Stand der Messtechnik entspricht. Dartiber
hinaus sind nahere Priifungen an der Anlage vorzunehmen und ggf.
zusatzliche Einzelmessungen vorzunehmen.

Der mafigebliche Immissionsort ist der IO 03 an der Rheinhduser Stral3e 73 in
Speyer. Der magebliche Immissionsort wird entsprechend seiner
Schutzbedirftigkeit einem Wohngebiet zugeordnet. Der
Immissionspegelanteil der neu zu errichtenden Anlage darf an diesem
Immissionsort den Beurteilungspegel von 29 dB(A) in der Nacht nicht
Gberschreiten.

Die schalltechnischen Spezifikationsvorgaben der einzelnen Anlagenteile
durfen folgende Schallleistungspegel nicht tberschreiten:

Bezeichnung Betriebsdauer Schallleistungspegel
Lwa in dB(A)
24h und 7 Tage in der | 98
Dampfreformeranlage Woche
90

Kamin

Bewertungsgrundlage ist die schalltechnische Prognose der Firma Genest,
Gutachten-Nr. 52312 G1 vom 08.01.2018.

Mess- und Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm -TA Larm 98).

Durch eine nach §29b Abs. 1 BImSchG bekanntgegebene Stelle ist
spatestens 3 Monate nach Inbetriebnahme der neuen Anlage der
Immissionspegelanteil am Immissionsort |03 rechnerisch oder messtechnisch
ermitteln zu lassen. Der Bericht ist der Struktur- und Genehmigungsdirektion
Sid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Karl-Helfferich-Str. 2, 67433 Neustadt
unverziglich vorzulegen.
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1.5 Die erforderlichen brandschutztechnischen MaRnahmen stehen teilweise in ei-

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

nem betriebstechnischem Zusammenhang mit der Errichtung und Betrieb der
von Fa. Haltermann Carless Deutschland GmbH beantragten Hydrieranlage.
Die BrandschutzmaRnahmen sind in dem vorgelegten Brandschutzkonzept
zum Bau der Wasserstofferzeugungsanlage, Firma WeBUS GmbH & Co.KG
vom 7.05.2018, im Grundsatz beschrieben.

Bedingung fiir einen ausreichenden Brandschutz ist auch das Vorhandensein
der mit dem Verpflichtungsbescheid vom 4. Juli 2002 angeordneten Werksfeu-
erwehr der Firma Haltermann Carless Deutschland GmbH. Soweit dafiir von
der Firma Haltermann MaRnahmen umzusetzen sind, ist eine entsprechende
Verpflichtungserklarung/Betriebsvereinbarung der Firma Air Liquide mit Fa.
Haltermann notwendig. Diese Vereinbarung ist der Genehmigungsbehérde
vorzulegen.

Die Auslegungen und Details der Léschanlagen sind von einem Fachplaner
noch zu ermitteln.

Anlagenbezogener Grundwasserschutz/wassergefédhrdende Stoffe

Die Versorgung mit Trinkwasser in ausreichender Quantitat und Qualitét sowie
den erforderlichen Druckverhaltnissen (Brandfall) ist sicherzustellen.

Die Entsorgung (Schmutzwasser) erfolgt gemaR den Unterlagen lber die
betriebseigene Klaranlage der Fa. Haltermann Carless Deutschland GmbH.
Ergeben sich hierzu Anderungen, ist dies mit der
abwasserbeseitigungspflichtigen Kérperschaft (Stadtwerke Speyer)
abzustimmen.

Die Planung sieht das Anlegen von Mulden als Ruickhalteflachen vor. Die
Riickhaltemulden dirfen nicht in den Bereichen mit Grundwasserbelastungen
hergestellt werden.

Im Falle, dass das anfallende, nichtbehandlungsbediirftige
Niederschlagswasser nicht der Werksklaranlage der Fa. Haltermann zugefuhrt
werden sollte, ist es auf dem Gelénde ansonsten nach Vorgabe der
Stadtwerke Speyer zuriickgehalten und gedrosselt der Ortskanalisation
zuzufiithren; mit Anschluss zur zentralen Abwasserreinigung.

Bei der Errichtung von Rohrleitungsanlagen fiir Léschwasseranlagen sind die
einschlagigen VdS Richtlinien und DIN-Normen fiir Schaumléschanlagen zu
beachten.

Unterirdische Rohrleitungen zur Beférderung von fliissigen oder gasférmigen
wassergefahrdenden Stoffen sind gem. § 21 Abs. 2 AwSV auszufiihren.

Soll von den Vorgaben des § 21 AwSV abgewichen werden, so ist bei der
Wasserbehorde der Stadt Speyer gemaR § 16 Abs.3 AwSV unter Vorlage
entsprechender Unterlagen (Sachverstandigengutachten) eine
Ausnahmegenehmigung zu beantragen.

Die Anforderungen des § 20 AwSV (Riickhaltung bei Brandereignissen) sind
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3.2

4.2

4.3

4.4

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Abfall

Die Entsorger sind gemaR dem Formular 9.2 der Struktur- und
Genehmigungsdirektion Sud, Neustadt vor Inbetriebnahme mitzuteilen.

Evtl. anfallender Erdaushub ist gemaf den abfall- und naturschutzrechtlichen
Bestimmungen zu verwerten bzw. zu entsorgen.

Baurecht

- Vor Baubeginn ist der Unteren Bauaufsichtsbehérde ein von einem

zugelassenen Prifingenieur fiir Baustatik gepriifter Standsicherheitsnachweis

- incl. Prufberichte vorzulegen. Die Ausflihrung der einzelnen Bauabschnitte

kann erst nach entsprechender Freigabe durch den Priifingenieur beginnen.

Fir den Fall, dass sich die Anzahl der Beschéftigten durch dieses Vorhaben
erhoéht, ist je drei Beschaftigter ein zusatzlicher Kfz-Stellplatz zu schaffen.

Baubeginn und Bauvollendung sind der Unteren Bauaufsichtsbehérde
mindestens eine Woche vorher anzuzeigen. '

Die Vorschriften der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) sowie die
hierzu ergangenen Verordnungen sind bei der Ausfiihrung des Vorhabens zu
beachten und einzuhalten.

Brandschutz

Die Ausfuhrung des Vorhabens hat nach den inhaltlichen Vorgaben des
Brandschutzkonzepts, Firma WeBUS GmbH & Co KG, vom 07.05.2018, zu
erfolgen. (Umfang: 52 Textseiten)

Die Inbetriebnahme kann erfolgen, wenn die auf Seite 45, Ziffer 13.3
aufgefiihrten ,,erforderlichen MaBnahmen“ nachweislich umgesetzt
wurden.

Der Brandschutzkonzeptersteller hat die bauliche Umsetzung des Projektes
als fachliche Beratung zu begleiten.

Der Brandschutzdienststelle der Stadt Speyer und der Feuerwehr Speyer ist
es zu ermdglichen an den Vorortterminen des Brandschutzkonzepterstellers
teilzunehmen. Die Termine sind friihzeitig abzustimmen.

Bei kiinftigen Veranderungen, Erweiterungen der Anlage ist das
Brandschutzkonzept entsprechend fortzuschreiben bzw. anzupassen und der
Behorde zur Bestatigung und Freigabe vorzulegen.

Der Brandschutzdienststelle und der Feuerwehr Speyer ist es zu ermdglichen
an den Vorortterminen und Abnahmen der feuerléschtechnischen Anlagen
durch den Prifsachverstandigen teilzunehmen. Dazu sind die Termine
friihzeitig mit der Brandschutzdienststelle der Stadt Speyer abzustimmen.

Vor der brandschutzrechtlichen Abnahme

o sind die Prufbescheinigungen, bauaufsichtlichen Zulassungen,
Ubereinstimmungserklarungen usw. der Brandschutzdienststelle zur

Prifung vorzulegen.
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6. Luftrechtliche Anforderungen

Der Einsatz von mobilen Autokranen oder sonstigen Krénen ist beim
Landesbetrieb Mobilitat Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luftverkehr, Gebaude
890, 55483 Hahn-Flughafen, zu beantragen. Dies sollte mindestens 10
Werktage vor dem geplanten Kraneinsatz erfolgen, da das
Bundesaufsichtsamt fiir Flugsicherung zu beteiligen ist.

7. Allgemeines:
7.1. MalBknahmen bei Betriebseinstellung

7.1.1 Im Falle einer Betriebseinstellung ist sicherzustellen, dass Anlagen oder
Anlageteile, die zur ordnungsgemaRen Betriebseinstellung und zur
ordnungsgemaBen und schadlosen Verwertung von Abféllen benétigt werden,
solange weiterbetrieben werden, wie dies zur Erfullung der Pflichten nach § 5
Abs. 3 BImSchG erforderlich ist (insbesondere Energieanlagen, Anlagen zur
Luftreinhaltung, Brandschutzeinrichtungen).

7.1.2 Die nach einer Betriebseinstellung noch vorhandenen Roh-, Zwischen- und
Endprodukte sind einer wirtschaftlichen Nutzung zuzufihren.

7.1.3 Bei einer beabsichtigten Stilllegung der Produktionsanlagen oder einzelner
Teil- und Nebenanlagen sind die Anlagen vollstandig zu entleeren und so zu
behandeln, dass sie gefahrlos gedffnet und demontiert werden kénnen.

7.1.4 Abfille sind primér der Wiederverwertung und - soweit dies nicht méglich oder
unverhaltnismaRig ist - einer ordnungsgemafen und schadlosen Beseitigung
zuzufiihren. i :

7.1.5 Im Falle der Betriebseinstellung sind alle sachkundigen Arbeitnehmer und
Fachkrafte so lange weiter zu beschéftigen, wie dies zur ordnungsgemafen
Erfullung der Pflichten nach § 5 Abs. 3 BImSchG erforderlich ist.

7.1.6 Auch nach der Betriebseinstellung ist das Betriebsgelande so lange gegen
den Zutritt Unbefugter zu sichern, bis alle Verfahrensanlagen, Chemikalien
und Abfalle vollstandig beseitigt sind und keine Gefahren mehr vom
Betriebsgelande ausgehen kénnen.

HINWEISE
8.1 Immissionsschutz

Als Betreiber einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie, in der
relevante gefahrliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden, sind
Sie nach § 10 Abs. 1 a BImSchG verpflichtet, mit den Antragsunterlagen einen
Bericht (iber den Ausgangszustand vorzulegen, wenn und soweit eine
Verschmutzung des Bodens oder des Grundwassers auf dem
Anlagengrundstiick durch die relevanten gefahrlichen Stoffe méglich ist (AZB).
Der AZB wurde bereits von der Fa. Haltermann Carless Deutschland GmbH fiir
das gesamte Areal der Hydrieranlage sowie der Wasserstoffanlage der Fa. Air
Liquide Deutschland GmbH erstellt. '

8.2 Rheinniederung

Das geplante Bauvorhaben befindet sich in der durch Deiche,
Hochwassersschutzmauern und Schopfwerke gegen Rheinhochwasser
geschitzten Rheinniederung. ‘Bei einem Versagen der
Hochwasserschutzeinrichtungen ist es maoglich, dass das Gebiet zwischen
Rheinhauptdeich und Hochufer tberflutet wird. Es wird deshalb darauf
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hingewiesen, dass auch bei Zustimmung zu dem Vorhaben sich kein
Schadensersatzanspruch sowie kein Anspruch auf Verstarkung oder
Erhéhung der Hochwasserschutzanlagen ableiten |&sst.

Schéaden infolge Hochwasser oder dessen Folgeerscheinungen gehen zu
Lasten des Antragstellers, des Genehmigungsinhabers oder dessen
Rechtsnachfolger.

Im Sinne der Bau- und Hochwasservorsorge ist auf eine angepasste
Bauweise und Nutzung hinzuwirken.

8.3 Grundwasser

Nach unseren Kenntnissen kdnnen insbesondere bei lang anhaltenden
Rheinhochwassern sehr. hohe Grundwasserstande (Druckwasser) nicht
ausgeschlossen werden. Bei der Bauausfiihrung ist dies zu beriicksichtigen.

In diesem Zusammenhang wird auf die Druckwasserproblematik auf dem Areal
hingewiesen. Diesbezuglich laufen Abstimmungen zur Anlagensicherheit und
Bewirtschaftung des  Druckwassers  unter  Beriicksichtigung  der
bodenschutzrechtlichen Belange.

8.4 Niederschlagswasserbewirtschaftung

Die Mulden (neben den Sammelkandlen zur Rickhaltung) dienen der
Pufferung, Rickhaltung und Zwischenspeicherung bei Starkregenereignissen
und nicht der Versickerung.

In den evtl. vorgesehenen Schachten darf keine Versickerung stattfinden.

Fir die Richtigkeit der Angaben in den Berechnungen und den Ausfiilhrungen
tragt der planende Ingenieur die Verantwortung.

Es darf kein unkontrolliertes AbflieBen erfolgen; eine Drittschadigung (z.B.
Nachbargrundstiicke, Nachbarbebauung, kein Versickern, kein Rickhalten in
belasteten Bereichen) durch die vorgesehenen Mafinahmen und bei der
Niederschlagswasserbewirtschaftung ist auszuschlief3en.

8.5 Abfall

Sollten bei der Bauausfiihrung gefahrverdachtige Beeintrachtigungen der
Bodenfunktionen, wie z.B. Schadstoffveruneinigungen, Bodenverdichtungen,
Verdachtsflachen bzw. schadliche Bodenveranderungen festgestellt werden,
bittet die Wasser-und Bodenschutzbehérde der Stadt Speyer um Mitteilung.

V. Genehmigungsunterlagen
Dieser Entscheidung liegen die nachfolgend angefithrten Unterlagen zugrunde:

e Antrag vom 05.11.2018, Antragsschreiben vom 26.11.2018, eingegangen
am 13.12.2018,
o Band 1/2 Antrag/Formulare/Anlagen 1 bis 16
o Band 2a/2 Bauantrag, Anlagen 7
o Band 2b/2 Bauantrag, Anlagen 17
¢ Nachlieferungen mit Schreiben vom 25.01.2019 sowie Nachlieferungen vom
- 04.02.2019 :

Die detaillierten Auflistungen sind in der Anlage 1 zum Genehmigungsbescheid
enthalten. :
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VL.

1

Kosten:

Fir die Sachbearbeitung werden

a) Verwaltungsgebiihren in Hhe von I <
b) Sonstiges (Auslagen) in Hohe von I <
gesamt I €
erhoben.

Fur die Mitwirkung bei der Amtshandlung bzw. Dienstleistung werden Auslagen
far

a) Gebuhren der Bauaufsicht, Stadtverwaltung Speyer

gemal beiliegender Gebihrenrechnung in Héhe von _€
b) Gebuihren der SGD Siid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht
gemanR beiliegender Gebiihrenrechnung in Héhe von I <

c) Gebuhren der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis,
Gesundheit & Umwelt, gemal beiliegender

Gebiihrenberechnung in Héhe von B
gesamt I <
erhoben. '

. Der Gesamtbetrag aus Ziffern 1 und 2 in Héhe voh_€ wird nach

Bestandskraft dieses Bescheides fallig und ist auf eines der Konten der
Stadtkasse zu iiberweisen. Aus Griinden der kassentechnischen Vereinfachung
bitten wir, den beiliegenden Uberweisungstrager zu verwenden.

VII. Sonstiges:

1.

Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der behordlichen Entscheidungen, die
nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von 2 Jahren nach
Bestandskraft dieses Bescheides mit der Errichtung der Anlage begonnen wird.
Sie erlischt auRerdem, wenn nicht innerhalb von 2 Jahren nach dem Beginn der
Errichtung die Anlage in Betrieb genommen wird (§ 18 BImSchG).

VIIl. Begriindung:

Mit Antrag vom 05.11.2018 (Eingang 13.12.2018) beantragte die Fa. Air
Liquide GmbH die Erteilung einer Genehmigung fur die Errichtung und den
Betrieb einer Wasserstofferzeugungsanlage auf dem Betriebsgelande der Fa.
Haltermann Carless Deutschland GmbH (HCS), Joachim-Becher-Str. 1, 67346
Speyer. Die Fa. HCS betreibt am Standort Speyer eine
genehmigungsbedurftige Anlage nach dem Anhang | der'4. BImSchV (Nr.
4.4.4), in der verschiedene fliissige Kohlenwasserstoffe, die aus Erddl erzeugt
wurden, durch Destillation und Aufarbeitung weiterverarbeitet werden. Als
Nebeneinrichtung zu dieser Hauptanlage soll eine chemische Anlage, die
durch Zufiihrung von Wasserstoff ungeséattigte Kohlenwasserstoff-
verbindungen in geséttigte Kohlenwasserstoffverbindungen tberfihrt, von der
Fa. Air Liquide Deutschland GmbH errichtet und betrieben werden. In der
Anlage der Fa. HCS sollen Pentane, Naphtha und Gaséle hydriert werden.
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Der fiir den Prozess notwendige Wasserstoff soll von der
Wasserstofferzeugungsanlage der Fa. Air Liquide Deutschland GmbH zur
dauerhaften Wasserstoffversorgung der Hydrierung bereitgestellt werden. Der
Wasserstoff wird durch einen Dampfreformer aus Erdgas hergestellt. Das von
einer Rohrleitung der Fa. HCS bezogene Erdgas wird mit Dampf vermischt
und in einem Reformerofen zu Wasserstoff und Kohlendioxid umgesetzt.
Dabei noch entstehendes Kohlenmonoxid wird an einem weiteren Konverter
zu Kohlendioxid und Wasserstoff umgesetzt. Der entstehende Wasserstoff
wird der neuen Hydrieranlage der Fa. HCS zugefiihrt.

GemaR §§ 4, 6 des BImSchG i.V.m. § 2 Abs. 1 und Nr.4.1.12, G und E des
Anhanges der Vierten Verordnung tiber genehmigungsbediirftige Anlagen (4.
BImSchV) war der Antrag im férmlichen Verfahren zu prifen.

AuBerdem fallt die Anlage gemall dem UVP-Gesetz, Anlage 1, unter Nr. 4.2,
Spalte 2. Fir dieses Vorhaben war eine Allgemeine Vorprifung des
Einzelfalles gem. § 9 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 S. 1 UVPG
durchzufiihren. Die Kriterien fur die Vorpriufung des Einzelfalls sind in der
Anlage 3 UVPG aufgelistet und fir die allgemeine Vorpriifung verbindlich

Die Antragsunterlagen wurden mit Anschreiben vom 07.02.2019 den
nachfolgenden Fachbehérden zur Priifung zugeleitet:

o Struktur- und  Genehmigungsdirektion @ Sid -  Regionalstelle
Gewerbeaufsicht
o (interne Verteilung, u.a. an - Regionalstelle Wasserwirtschaft,

Abfallwirtschaft und Bodenschutz)
o Gesundheitsamt Ludwigshafen
o Stadtverwaltung Speyer, Fachbereich 5 Abt. 530 - Bauwesen-

Der Antrag und die zugehérigen Unterlagen wurden 6&ffentlich in der Zeit vom
15.04. bis einschlieRlich 13.05.2019 bei der Stadtverwaltung Speyer, Abt.
Umwelt und Forsten, Maximilianstrae 12, Zimmer 18, gemalf § 10 Abs. 3
BImSchG ausgelegt. Wahrend der Einwendungsfrist vom 15.04.2019 bis
11.06.2019 wurden keine Einwendungen erhoben. Ein Erérterungstermin fand
daher gemaf § 16 der 9. BImSchV nicht statt.

Als Betreiber einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie, in der
relevante gefahrliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden,
besteht die Verpflichtung nach § 10 Abs. 1 a BImSchG, mit den
Antragsunterlagen einen Bericht tiber den Ausgangszustand vorzulegen,
wenn und soweit eine Verschmutzung des Bodens oder des Grundwassers
auf dem Anlagengrundstiick durch die relevanten gefahrlichen Stoffe mdglich
ist (AZB). Dieser AZB wurde bereits im Auftrag der Fa. HCS flr den gesamten
Betriebsbereich der Hydrieranlage inklusive Wasserstofferzeugungsanlage
erstellt, AZ. P1705\..\UB1_171120, 20.11.2017.

-Hinsichtlich der UVP-Vorprifung wurde zusatzlich zu den bereits genannten
Behodrden die Stadtverwaltung Speyer, Fachbereich 2, Abt. 252 -Untere
Naturschutzbehorde-, als Fachbehérde am Verfahren beteiligt. Als Ergebnis
der allgemeinen Vorprifung des Einzelfalls nach UVPG wurde festgestellt,
dass die Errichtung keine-erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
haben kann und daher auf die Durchfiihrung einer
Umweltvertraglichkeitspriifung verzichtet wird. Das Ergebnis wurde im UVP-
Portal, https://www.uvp-portal.de am 16.07.2019 veréffentlicht.

Die Fachbehérden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben im Rahmen
des § 13 BImSchG beruhrt wird, duerten keine Bedenken, wenn die in die
Genehmigung aufgenommenen Nebenbestimmungen beachtet werden.
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Im Normalbetrieb der neuen Anlage fallen keine Abfalle an. Die anfallenden
Abfille sind nicht recycelbar. Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
werden die Abfalle (O, Putzmittel, Absorbermaterialien, Katalysatoren)
ordnungsgemaf entsorgt. Anfallende Abwasser, wie Lésungen von
natiirlichen Salzen einschlie3lich der anfallenden Niederschlagswéasser
werden der betriebseigenen Abwasserbehandlungsanlage der Fa. HCS zu
geflihrt und nach der Behandlung in den Rhein geleitet.

Der Betriebsbereich der Fa. Air Liquide unterliegt aufgrund der geringen
Mengen an Erdgas und Wasserstoff nicht der Stérfallverordnung.

Die schallschutztechnische Untersuchung des Ingenieurbiiros Genest,
Gutachten 523/2 G1 vom 08.01.2018, zeigt, dass nach Errichtung der
Wasserstofferzeugungsanlage die Immissionsrichtwerte nach der TA Larm an
den maBgeblichen Immissionsorten eingehalten werden.

Genehmigungsbedurftige Anlagen dirfen nur dann errichtet und betrieben
werden, wenn sichergestellt ist, dass schadliche Umwelteinwirkungen und
sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen fir die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden kénnen.
Schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG sind Immissionen,
die nach Art, Ausmaf oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Belastigungen fiir die Allgemeinheit oder die
Nachbarschaft herbeizufiihren. Die Anforderungen des § 5 Abs. 1 Nr. 1
BImSchG werden durch die TA Luft ndher konkretisiert. Die maximal
beantragten Massenstréme der luftfremden Stoffe, die emittiert werden, sind
sehr gering. Sie liegen im vorliegenden Fall unterhalb der in der Nummer
4.6.1.1 TA Luft genannten Massenstromen, welche eine Bestimmung der
Immissionskenngréfen im Genehmigungsverfahren erforderlich machen. Auf
Grund der geringen Massenstréme ist eine Sonderfallbestimmung nach Nr.
4.8 fur die emittierten Stoffe nicht erforderlich.

Die den Vorschriften der Nummer 5 der TA Luft entsprechenden
Anforderungen sollen im Genehmigungsbescheid fir jede einzelne
Emissionsquelle und fiir jeden luftverunreinigenden Stoff oder jede
Stoffgruppe festgelegt werden, soweit die Stoffe oder Stoffgruppen in
relevantem Umfang im Rohgas enthalten sind. Der relevante Umfang eines
Stoffes im Rohgas einer Anlage ist gegeben, wenn aufgrund der
Rohgaszusammensetzung die Uberschreitung einer in Nummer 5 TA Luft
festgelegten Anforderung nicht ausgeschlossen werden kann. Die beantragten
Massenstréme liegen unter den Massenstrémen der Anforderungen der
Nummer 5 TA Luft. Emissionsbegrenzungen wurden in einer
Nebenbestimmung festgelegt.

Rechtlich verbindliche BVT-Schlussfolgerungen der EU sind fir den
vorliegenden Antrag zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhanden.

Das Brandschutzkonzept, Firma WeBUs vom 7. Mai 2018, fur die
Wasserstofferzeugungsanlage enthalt Auflagen zum Brandschutz, die ein
Handeln und Tun eines Dritten (Fa. Haltermann Carless Deutschland GmbH)
voraussetzen. Zwischen der Fa. Air Liquide und der Fa. Haltermann ist daher
eine Verpflichtungserklarung oder Betriebsvereinbarung zu treffen,
insbesondere auch im Hinblick auf die Bereitstellung der mit dem
Verpflichtungsbescheid v. 04.07.2002 angeordneten Werksfeuerwehr.

Das Referat Luftverkehr des LBM teilte bereits im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens der Fa. HCS mit, dass aufgrund der Lage und H6he
des Vorhabens aus zivilen Griinden keine Bedenken gegen die Ausfuhrung
des gesamten Vorhabens bestehen.
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Der Entwurf des Genehmigungsbescheides wurde der Antragstellerin per E-
Mail am 16.08.2019 zur Kenntnisnahme, Priiffung und Stellungnahme
entsprechend § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz tbersandt. Einwendungen
seitens des Betreibers konnten abgeholfen werden. Der (Uberarbeitete
Bescheid wurde dem-Betreiber zur Kenntnisnahme am 21.08.2019 ubersandt.
Weitere Einwendungen wurden von Seiten des Betreibers nicht mehr
erhoben.

Die Entscheidung uber die Kosten erfolgt nach dem Landesgebiihrengesetz
(LGebG) i.V.m. mit dem besonderen Gebuhrenverzeichnis fir den
Geschaftsbereich des Ministeriums fir Umwelt, Anlage Ziffer 4.1. Die
Gebuhren fur die beteiligten Fachbehérden ergeben sich aus den
Bestimmungen des § 7 i.V.m. Ziffer 4.1.1.1 der Anlage dieses Besonderen
Geblihrenverzeichnisses ausgehend von der Héhe der Errichtungskosten der
Anlage. Diese Gebilhren werden durch die Genehmigungsbehérde vom
Antragsteller angefordert und an die jeweiligen Fachbehérden abgefiihrt.
Gemal § 52 Abs. 4 BImSchG tragt der Antragsteller die Kosten, die durch
Prafungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens entstehen. Die Kosten
fur die entstandenen Auslagen sind gemaR § 10 Abs. 1 Nr. 9 LGebG vom
Gebuhrenschuldner zu erstatten.

Zustandig fur die Erteilung der vorstehenden Genehmigung ist nach § 1 der

Landesverordnung Uber die Zustandigkeiten nach dem BImSchG die Stadt-
verwaltung Speyer. v

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftich oder zur
Niederschrift bei der  Stadtverwaltung Speyer  (Postanschrift:
MaximilianstralRe 100, 67346 Speyer) zu erheben.

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem
Fall ist das elektronische Dokument, versehen mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach dem Gesetz liber die Rahmenbedingungen fur
elektronische Signaturen (Signaturgesetz) vom 16.05.2001 (BGBI. | S. 876),
in der jeweils geltenden Fassung, an folgende Mailadresse zu richten: stv-
speyer@poststelle.rip.de.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische
Rahmenbedingungen zu beachten. Nahere Einzelheiten dazu finden Sie im
Internet unter www.speyer.de — Impressum — Rahmenbedingungen fir
elektronische Kommunikation.

Mit freundlichen Griif3en

Selerfe Sotlef
Stefanie Seiler .
Oberbiirgermeisterin
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angewendete Rechtsvorschriften:

1.

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschutterungen und &hnliche Vorgénge
(Bundesimmissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung vom 17.05.2013
(BGBI. | S. 1274), zuletzt gedndert durch Art. 3 G vom 18.07.2017 (BGBL | S. 2771)
Gesetz liber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) in der Fassung vom
24.02.2010 (BGBL. | S 94), zuletzt gedndert durch Art. 2 G vom 08.09.2017 (BGBL.|
S.3370) :

Vierte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes
(Verordnung iiber genehmigungsbediirftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 2.5.2013
(BGBI. I.S. 973),in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. | S.
1440)

12. Verordnung zur Durchfilhrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Storfall-
Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mérz 2017 (BGBI. | S.
483), die zuletzt durch Artikel 1a der Verordnung vom 8. Dezember 2017 (BGBI. | S.
3882) geandert worden ist

Landesverordnung lber die Zustandigkeiten nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz vom 14.06.2002 (GVBI. S. 280), zuletzt geédndert
durch Gesetz vom 21.12.2007, GVBI. S. 297)

Landesgebiihrengesetz fiir Rheinland-Pfalz (LGebG) vom 03.12.1974 (GVBI. S.
578), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 13.06.2017 (GVBI. S. 106)
Landesverordnung iiber die Gebiihren im Geschaftsbereich des Ministeriums fur
Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz (Besonderes Gebiihrenverzeichnis) vom
28. November 2018 (GVBI 2018, S. 405)
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